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Pressebericht vom 4. Februar 2014   Einsatzstichwort: „BMA“ 
 
 

Einsatzdatum Alarmzeit Einsatzort Einsatzende 

04.02.2014 08:28 Uhr Schötmar, Industriestr.  04.02.2014 um 08:49 Uhr 

 

eingesetzte ei-
gene Einheiten 

hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe 
Kommandodienst  
   
    

eingesetztes eigenes 
Personal 

19 

eingesetzte 
andere Einhei-
ten 

      eingesetztes anderes 
Personal 

      

Einsatzmittel 
 

BMA - Schlüsselset 

Einsatzart 
 

Alarmauslösung Brandmeldeanlage  

verletzt/getötet       

 

Einsatzablauf 

Von der Leitstelle Lippe war eine Alarmauslösung einer Brandmeldeanlage 
in einem Industriebetrieb gemeldet worden. Die Erkundung an der 
Einsatzstelle ergab, dass aufgrund von entstandenen Wasserdampf bei 
einem Produktionsvorgang eine Brandmelderauslösung in diesen 
Betriebsbereich vorlag. Somit handelte es sich bei dieser Alarmauslösung 
des Melders, um einen Fehlalarm. Als abschließende Einsatzmaßnahme 
wurde die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen 
verantwortlichen Mitarbeiter übergeben. 
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